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LEGIENDA

LEGENDIE

Porta resistente al fuoco

Brandschutztiir

Distanza di sicurezza esterna

Sicherheitsabstand aussen

Distanza du sicurezza interna

Sicherheitsabstand innen

Distanza di sicurezza

Sicherheitsabstand

Uscita verso I'alto

Ausgdnge nach oben

Uscita orizzontale

Horizontale Ausgénge

TR R

Uscita verso il basso

Ausgdnge nach unten

[ ja Estintore portatile Tragbarer Feuerloscher
EI Estintore carrellato Fahrbarer Feuerléscher
& v Naspo Haspel
_t" Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia Wandhydrant mit flexiblem Rohr und Diise
o Idrante sottosuolo Unterflurhydrant
$ Idrante soprasuolo Uberflurhydrant
2 Attacco per autopompa singolo e doppio Einzel- und Doppelanschluss Motorpumpe
[e] Impianto di allarme Alarmanlage
LGy Impianto automatico di rivelazione incendio Automatische Brandmeldeanlage
(@) Impianto fisso di estinzione ad attivazione automatica Fixe Loschanlage mit automatischer Einschaltung
O Impianto fisso di estinzione ad attivazione manuale Fixe Ldschanlage mit manueller Einschaltung
=< Quadro elettrico Elektrischer Schaltschrank
& Luce di sicurezza  min. 5 lux (via d’ uscita + scala) Notbeleuchtung  min. 5 lux (Fluchtwege + Stiegen)
min. 15-20 lux (zone di pericolo) min. 15-20 lux (bei Gefahrenquellen)
Interruttore generale Hauptschalter
K | Allarme acustico Akustisches Alarmsignal
] Porte ad autochiusura SelbstschlieBende Tiiren

|:| Cartello di segnalazione

distanza lettura
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Autonome Provinz Bozen -

Provincia Autonoma di Bolzano

MARKTGEMEINDE ST. LEONHARD
IN PASSEIER

COMUNE DI SAN LEONARDO
IN PASSIRIA

Altersheim St. Barbara
in St. Leonhard in Passeier

VORPROJEKT
BRANDSCHUTZPROJEKT

Casa di riposo Santa Barbara
a San Leonardo in Passiria
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